SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA

I KRWIOLECZNICTWA

w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25, tel./fax 0-42 654-29-32 


www.krwiodawstwo.pl" 

adm@lodz.krwiodawstwo.pl

www.krwiodawstwo.pl
  
godziny urzędowania: 7.30 – 15.10
zaprasza

do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm
                                                                 na
przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku wysokim wraz z łącznikami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  
                                                                                           Łódź dnia 14.05.2009r
I. Charakterystyka przedmiotu  zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert  wariantowych tylko w zakresie zmiany instalacji w piwnicy i na pionach ze stali spawanej na stal zaciskową, pod warunkiem zastosowania systemowych nie rozłącznych kształtek przejściowych między stalą zaciskową a rurą wielowarstwową PE- Xb ( materiały jednego producenta)

Prace remontowe na terenie RCKiK w będą wykonywane w systemie ciągłym i w ruchu
Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją techniczną

                                              SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

1.
WSTĘP.
2.
MATERIAŁY.
3.
SPRZĘT.
4.
TRANSPORT.
5.
WYKONANIE ROBÓT.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
7.
ODBIÓR ROBÓT.
8.
PRZEPISY ZWIĄZANE.

1.  WSTĘP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWIOR).

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWIOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją P.B.W. przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku wysokim wraz z łącznikami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 17/25.

1.2. Zakres stosowania (STWIOR).

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych (STWIOR).

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem :
a) demontaż istniejącej instalacji grzejnikowej ograniczony do demontażu tylko grzejników wraz z gałązkami grzejnikowymi oraz rurarzem rozdzielczym przebiegającym na zewnątrz ścian ( przeważnie na poziomie piwnic ), natomiast istniejący rurarz instalacji c. o. przebiegający w ścianach przewiduje się tam pozostawić, celem nie rozkuwania ścian i uniknięcia w ten sposób perturbacji z tym związanych oraz kurzu, pyłu etc., które utrudniły by pracę obiektu. Odcięte gałązki grzejnikowe, przy licu ścian należy zaślepić, a następnie celem ich zamaskowania i estetyki pokryć warstwą tynku. Zbędny biegnący po wierzchu ścian lub pod stropem rurarz przebudowywanej instalacji c. o. przebiegający w modernizowanym pod kątem instalacyjnym budynku, zgodnie z oczekiwaniami Inwestora należy zdemontować. Istniejące grzejniki żeliwne należy zdemontować łącznie z zawiesiami grzejnikowymi, a miejsca zagrzejnikowe odnowić uzupełniając ubytki tynku i odnawiając odpowiednio do danego pomieszczenia.
b) wykonanie całkiem nowej instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach ogrzewanych objętych opracowaniem.
c) przebudowa części istniejącego węzła cieplnego po stronie instalacji wewnętrznej ograniczonej do wykonania nowych rozdzielaczy c.o. i włączenia się do układu węzła.
1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej (STWIOR) są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją kontraktową STWIOR i poleceniami inspektora robót.

2.  MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Materiałami stosowanymi do wykonania przedmiotowych robót są :

2.2. Rurociągi

2.2.1. Rury stalowe ze szwem wg PN-74/H-74200, łączone przez spawanie służące do wykonania poziomów zasilających układanych na poziomie piwnicy
2.2.2. Rury PEX wielowarstwowe stabilizowane wkładkami aluminiowymi np.firm Geberit, Kan-Therm, Aquatherm i innych.
2.3  Elementy grzejne.
Jako elementy grzejne zastosować grzejniki płytowe w wykonaniu standardowym z bocznymi podłączeniami oraz w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych grzejniki w wykonaniu higienicznym bez wewnętrznych przegród np. firm Brugman, CosmoNowa lub jeszcze innych firm posiadające odpowiedni atest. Stosować grzejniki w kolorze białym. Długości poszczególnych grzejników są uzależnione są od zapotrzebowania ciepła dla poszczególnych pomieszczeń i podane są w części graficznej opracowania. 
2.4  Armatura.
2.4.1.  Armatura grzejnikowa.
Zastosowano zestaw przyłączeniowy Danfoss typu RDT-K Dn15 z podejściem od ściany.
2.4.2. Głowice termostatyczne.
Do regulacji temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych służyć będą głowice termostatyczne firmy Danfoss serii RTD –N kątowe Dn15 z głowicami termostatycznymi RTD Inova 3130. W przypadku zabudowy grzejnika stosować głowice ze zdalnym czujnikiem typu RTD Inova 3132.
W przypadku zastosowania zaworów grzejnikowych innych producentów stosować głowice termostatyczne odpowiednie dla zastosowanego typu zaworu.
2.5  Armatura odcinająca  i rurociągi instalacji c.o.
W orurowaniu instalacji c.o. należy stosować zawory mufowe gwintowane kulowe do wody gorącej o temperaturze minimalnej 100 0C.
Rury instalacyjne stalowe ze szwem o średnicach od Ø15 do Ø65.
Rur wielowarstwowe stabilizowane wkładkami aluminiowymi.
Izolacja – otuliny izolacyjne Thermaflex  dla rur stalowych.
2.6  Inne materiały.
Stosować zgodnie z technologią realizacji poszczególnych prac montażowych.
Zestawienie materiałów i robocizny ujęto w kosztorysie ofertowym.
Rury PEX przewidziano osłonić listwami przypodłogowymi.
3.  SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Wymagania dotyczące sprzętu są zgodne z obowiązującymi normami.

3.2.  Sprzęt technologiczny występujący przy montażu przedmiotowych instalacji jest ściśle określony w pozycjach katalogowych nakładów rzeczowych (KNR), a sprzęt specjalistyczny należy stosować tej firmy, której materiały są wbudowane.

4.  TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wymagania dotyczące transportu zgodne z obowiązującymi normami.

4.2  Transport grzejników i rur.
Grzejniki należy transportować samochodami średniego tonażu w oryginalnych zabezpieczeniach. Rury  transportować w zwojach lub sztangach samochodem skrzyniowym. Kształtki, armaturę oraz urządzenia instalacji centralnego ogrzewania dowolnym transportem.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót winny być zgodne z obowiązującymi normami 

- zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz. II. Instalacje Sanitarne i przemysłowe.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.
- PN-64/B-10400 – Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
-  Wewnętrzne instalacje grzewcze z rur miedzianych wyd. C.OB.R. 

„Instal” W-wa – Wytyczne stosowania.
– PN-74/H-74200. Rury stalowe bez szwu.
– PN-90/M—75003- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.
- Wytyczne montażu rur PEX ich producenta.
– obowiązujące przepisy BHP i p.pożarowe.

6.   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót winny być zgodne z obowiązującymi normami.

6.2. Kontrola, próby i badania.

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów pod kątem zgodności z atestami i dokumentacją projektową.

6.2.2. Kontrola, próby i badania w czasie robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej STWIOR i zaakceptowaną przez inspektora nadzoru.

7.  ODBIÓR  ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót winny być zgodne z obowiązującymi normami.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIR

i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie próby i badania dały wyniki pozytywne.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają :

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.  PRZEPISY  ZWIĄZANE.

- Ogólne zasady wykonania robót winny być zgodne z obowiązującymi normami 

- zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano  

montażowych cz. II. Instalacje Sanitarne i przemysłowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.
 – Wewnętrzne instalacje grzewcze z rur stalowych wyd. C.OB.R. ‘
Instal” W-wa –  

- Wytyczne stosowania.
- PN-64/B-10400 – Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-64/B-10400 – Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
– PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu.
– PN-90/M—75003- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.
– PN-90/M—75003- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
– BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych. Wymiary.
– PN-89/H-02650. Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
– BN-76/8860-01. Elementy mocujące rurociągi.









Opracował :
                                                          inż. Edward Mielczarek

Zamawiający dopuszcza możliwość składania zamówień uzupełniających

II. Termin i miejsce wykonania zamówienia.

1. Termin wykonania robót – 90 dni od dnia podpisania umowy 

2. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego tj. Łódź ul. Franciszkańska 17/25
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.

III. Informacje ogólne.

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ nie później niż na sześć dni przed upływem terminu otwarcia ofert. 

2. Treść zapytania, wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą, poczty elektronicznej lub telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem terminu  zgodnie z ustawą i została niezwłocznie potwierdzona.
3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres zamawiającego z dopiskiem – „przebudowa instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku wysokim wraz z łącznikami RCKiK- pytanie”.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie . Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniana na tej stronie

5. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający  zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8
6. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert.

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera tę spośród pozostałych ofert, która   uzyskała najwyższą liczbę punktów.

8. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 92.

9. Zamawiający unieważni przetarg, jeśli wystąpi jedna z okoliczności określonych w art. 93

      ustawy prawo zamówień publicznych.                         

10.
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Lilianna Gryl i Wiesława Tomaszewska 

      Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

11.
Wszystkie dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane osobom trzecim.

12.
Dokumenty wymienione w rozdziale V   udostępniane będą zainteresowanym osobom po zgłoszeniu tego faktu na piśmie Dyrektorowi RCKiK co najmniej na jeden dzień przed planowaną wizytą. Dokumenty będą do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1100.

13.
Osobą uprawnioną do udostępniania dokumentów jest  Lilianna Gryl i Wiesława Tomaszewska
14. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: adm@krwiodawstwo.pl
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. O   udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

a/
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b/
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
c/   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d/
nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2.  Minimum wykonanych 2 prace o podobnej wartości  i charakterze robót w służbie zdrowia
3. Wykonawca musi w ofercie wskazać kierownika budowy z podaniem jego uprawnień, oraz z aktualnym wpisem do Okręgowej Izby Inżynierów.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie przedłożonych dokumentów i  oświadczeń, wymienionych w  rozdziale V pkt 1 i 2 niniejszej SIWZ. 
Wykonawca, który przedłoży aktualnie obowiązujące (ważne, obowiązujące w dniu składania oferty)  dokumenty i oświadczenia – spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

V. Dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty.

1.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

a/  formularz ofertowy wraz z wypełnionym kosztorysem (Załącznik nr 1)

b/  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

     działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

     zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 

     miesięcy przed upływem terminu składania ofert

c/  oświadczenie oferenta potwierdzające spełnienie warunków zawartych w art. 22 oraz o nie

    podleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
    (załącznik nr 2)
d/ oświadczenie potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem

    podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, 

    że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

    płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- 

    wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
e/ polisa OC firmy deliktowa i kontraktowa na minimum 100.000 zł
f/ dokument potwierdzający wniesienia wadium
g/ wykaz  wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat zamówień o podobnym charakterze w służbie zdrowia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  z podaniem ich wartości , przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów (referencje) potwierdzających że zamówienia te zostały wykonane należycie.

h/ zaświadczenie uprawnień i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów kierownika budowy ze strony Wykonawcy

-  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

    Polskiej,  składa dokument lub  dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę

    lub miejsce zamieszkania,  potwierdzające odpowiednio, że:

      - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

      - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

      - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub   
     zdrowotne albo że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na
     raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

-   Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

     miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów,  zastępuje się je dokumentem 

     zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,

     administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

     kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania,

2.  Inne dokumenty i oświadczenia, które należy dołączyć do oferty:
     - oświadczenie Wykonawcy o wykazie dokumentów (stron oferty) co do których Wykonawca zastrzega sobie tajność
  Dokumenty o których mowa  mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, organ je wystawiający lub notariusza.
VI. Informacje dotyczące składania ofert.

1.
Oferta musi być złożona na druku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ zgodnie 
z jej wymogami.

2.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.
Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg nieograniczony na przebudowę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku wysokim  wraz z łącznikami.”
4.
Wykonawca ma prawo określić, jakie dokumenty i informacje znajdujące się w złożonej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, są tajne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
5.   Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, łączna wartość brutto oferty

      musi obejmować: cenę netto i Vat
Do oceny ofert brana będzie pod uwagę łączna wartość oferty brutto.
6.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

7.  Oferta ma zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt V. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”, aktualną datą oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy. Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte. 
7.
Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w rozdziale VII pkt. 1 SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie z napisem określonym w pkt. 3 i oznaczone dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

8.
Wykonawca nie może dokonać zmian ani też wycofać oferty po upływie terminu do składa
 VII. Miejsce i termin składania ofert.
1.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie RCKiK przy 
ul. Franciszkańskiej 17/25 - (I piętro pokój 83) do dnia 8.06.2009 roku do godz. 1000.

2.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 1 zostaną         zwrócone bez otwierania.
VIII. Otwarcie ofert.

1.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 8.06.2009 roku w siedzibie Zamawiającego na sali 
       konferencyjnej  o godz. 1030. 

2.
Otwarcie ofert jest jawne.

3.
Po otwarciu ofert podane zostaną informacje wymienione w art. 86 ust. 4 ustawy 
prawo zamówień publicznych .

4.
Na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert informacje, o których mowa w pkt. 3 zostaną mu przesłane.

5.  O wyniku postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni za pomocą  poczty elektronicznej oraz listownie. 

IX. Opis kryteriów i sposób oceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:


a/
cena





100%     

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru:

                                        KC = Cn/Cb x 100% x 100

gdzie:

KC  – kryterium cena ( liczba punktów)
Cn   – najniższa oferowana łączna wartość brutto oferty


Cb   – łączna wartość brutto badanej ofert
 X. Warunki wpłaty i zwrotu wadium.

          Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 

      5.000 zł (słownie: pięć tysięcy zł), przed upływem terminu składania ofert.

1. Wadium może być wnoszone w:

pieniądzu, płatne na konto PKO BP S.A. 59 1020 3408 0000 4502 0021 5384
a) poręczeniach  bankowych

b) gwarancjach bankowych

c) gwarancjach ubezpieczeniowych

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt

           2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

           Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

2. W przypadku wpłaty wadium przelewem, należy załączyć kopię dokumentu, potwierdzające wniesienie wadium.

3. Wykonawca wnoszący wadium w postaci dokumentu (ppkt b), c), d), który ze względu na obowiązujące przepisy może zostać wystawiony na okres krótszy niż czas związania  ofertą, jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jego ważności  w przypadku, gdy będą tego wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia.

4. Wszystkie dokumenty potwierdzające wniesienie wadium muszą zawierać nazwę przetargu, którego dotyczą.

5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony z postępowania.

6. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium natychmiast, gdy zaistnieje jedna z następujących okoliczności:

a) upłynął termin związania ofertą

b) zawarto umowę 

c) Zamawiający unieważnił przetarg, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich składania.

7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy :

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

b) który został wykluczony z postępowania,

c) którego oferta została odrzucona.

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust2 i 3 (Ustawy prawo zamówień publicznych), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

9. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

10. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

XI. Informacje dotyczące zawarcia umowy.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom zawartym w Ustawie prawo zamówień publicznych oraz wymaganiom niniejszej SIWZ, uznanej za najkorzystniejszą  wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

2. Zamawiający przekaże lub prześle Wykonawcy dwa egzemplarze umowy, po podpisaniu jeden egzemplarz należy odesłać na adres Zamawiającego.

XII. Termin związania ofertą.

     Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert.

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1.  Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w  wysokości 10

      % ceny całkowitej podanej w wybranej ofercie w dniu podpisania umowy

2.  Zwrot należytego wykonania umowy zostanie dokonany zgodnie z art. 151 ustawy PZP
XIV. Środki zaskarżania.

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. 
2. Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 

3. Protesty i odwołania regulują przepisy art. 180 – 198 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Łódź dnia 15.05.2009r
                                                                                                              DYREKTOR

                                                                                                                                     Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

                                                                                                                                                                       w  Łodzi
                                                                                                                               Krzysztof Włodarczyk
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   (podpis zamawiającego)

                                                                                                         Załącznik nr 1
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   (pieczęć firmowa oferenta)
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91-433 Łódź
1.Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na przebudowę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku wysokim wraz z łącznikami RCKiK oferujemy przyjęcie zamówienia w następujących cenach:

Cena oferowana w złotych- wynikająca z kosztorysu ofertowego (cyfrowo i słownie):
a) cena netto: …………………………………………………………………..
    słownie: …………………………………………………………………………………………

b) cena brutto: …………………………………………………………………

    słownie: …………………………………………………………………………………………

c) VAT …%    …………………………………….zł

Składniki cenotwórcze użyte w kosztorysie ofertowym będą użyte w przypadku wystąpienia robót dodatkowych.

Stawka za rob.-godz.  -  …………………………………………..
        Koszty pośrednie- ……………………………………………

Koszty pośrednie i warsztatowe do R i S- …………………………
Zysk do Ri S   - …………………………………………………….
Transport do M (Kz) - ………………………………………………
Sprzęt według średnich cen - ……………………………………….
2.
Deklarujemy niezmienność zaproponowanych cen przez cały okres trwania umowy.

3.
Oświadczamy, że:

a/
zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z kosztorysem nakładczym, posiadamy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

b/
uważamy się za związanych ofertą w czasie 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert.

c/
nie wnosimy zastrzeżeń do wzoru umowy zawartego w SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

..............................., dnia ..................... 2009 r.

                                                                             ...................................................................










(podpis/y/ i pieczątki upoważnionego/nych











przedstawicieli wykonawcy
                                                                                       Załącznik nr 2
Oświadczenie

                            Do postępowania o zamówienie publiczne na:

Przebudowę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku wysokim wraz z łacznikami RCKiK
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że:

1.
posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2.
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (lub przedstawiam w załączeniu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego  i osób zdolnych do wykonania zamówienia)

3.  znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,

4.
nie podlegam wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

                                                                           ......................................

                                                                                         Data i podpis wykonawcy

                                                                UMOWA                                                              
zawarta dnia ………. pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 
ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź, 
reprezentowanym przez:

1. Krzysztofa Włodarczyka –  Dyrektora Centrum

zwanym w treści umowy Zamawiającym, a

Firmą …………………………….  działającą na podstawie wpisu ……………….. stan na dzień …………

 reprezentowaną przez:

………………………………..
zwaną w treści umowy Wykonawcą
                                                                             § 1

1.Umowa zawarta zostaje na podstawie postępowania przetargowego, zgodnie z art. 39  ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest przebudowa instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku wysokim wraz z łącznikami RCKiK. Szczegółowy zakres robót określa kosztorys inwestorski
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony. Termin wykonania robót – 90 dni od dnia podpisania umowy.
                                                                              § 2

1. Strony ustalają, że formą zapłaty będzie wartość ryczałtowa netto ………zł , 22%VAT,  wartość robót brutto …………..zł
Słownie ……………………………………………………….zł
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za w/w roboty w ciągu 14 dni od zakończenia robót i otrzymania faktury
                                                                              § 3
1.Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace wg wcześniej opracowanego kosztorysu  ofertowego sporządzonego na podstawie kosztorysu nakładczego
2.Zakres świadczeń Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie

3.Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia
4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …….zł, które zostanie mu zwrócone zgodnie z art. 151 ustawy PZP po upływie okresu gwarancji jakości 
5.Miejscem wykonania prac jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi ul. Franciszkańska 17/25

                                                                              § 4
Wykonawca jest zobowiązany do zakupu we własnym  zakresie wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania robót. Zastosowane materiały i urządzenia musza posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, które muszą być przedstawione Zamawiającemu w dniu podpisania umowy, oraz zapewniać sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy.

                                                                              § 5 

1.Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego 

   konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie
   przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa zamówień Publicznych zobowiązany jest
   wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, 
   po podpisaniu przez strony aneksu ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termin wykonania.
2.Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust. 1 będzie ustalone kosztorysem powykonawczym  

   potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy.
                                                                              § 6    
 1.Odbiór zostanie dokonany po wykonaniu robót objętych umową w terminie 3 dni od daty   

    zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru. Z odbioru zostanie spisany protokół.                                 

 2.W przypadku wykrycia wad, Inspektor nadzoru zobowiązany jest zgłosić ten fakt na piśmie i   

    zobowiązać Wykonawcę do usunięcia wad w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca w

    wyznaczonym terminie wad nie usunie, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami ich 
    usunięcia.

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT po zakończeniu robót, a w przypadku stwierdzenia wad, po ich usunięciu. 

4. Faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy będzie uregulowana przelewem z rachunku

    bankowego Zamawiającego w terminie 14 dni od daty ich wystawienia
                                                                             § 7
1. Wykonawca udziela gwarancji: 
- Termin gwarancji wynosi 10 lat na cały system wielowarstwowy PE-Xb montaż + materiał oraz 5 lat 

   na system stalowy
                                                                              § 8
Zakazuje się wprowadzania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

Zmiana dokonana z naruszeniem § 8 jest nieważna.

                                                                              § 9
Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego jest:

Inspektor – mgr inż. Ryszard Wośko

Wykonawca wyznacza ……………. jako kierownika budowy, który kierować będzie realizacją robót objętych niniejszą umową.

                                                                                § 10
1.Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót

2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z :

przepisami BHP i przepisami przeciwpożarowymi dla tego rodzaju robót,

warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego

wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych

postanowieniami kosztorysu ofertowego

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami

3.Wykonawca zabezpieczy miejsce robót pod względem przepisów BHP i przepisów

Przeciwpożarowych zarówno w stosunku do swoich pracowników jak i osób trzecich przebywających na terenie prowadzonych robót w czynnym obiekcie.

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu ( miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót)

                                                                               § 11
1.Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stosowne będą kary 
   umowne.

2.Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości:

10% wartości umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności

0,3% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze bądź w okresie gwarancji

3.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

                                                                               § 12
1. Zamawiający może odstąpić od umowy:

a) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca naruszył zasady prowadzenia robót budowlanych lub wykonuje je niezgodnie z niniejszą umową

b) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

c) w przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy więcej niż 7 dni od dnia doręczenia pisemnego ponaglenia za nieterminową realizację zamówienia.

2.W przypadku okoliczności z pkt 1 a) Wykonawca nie ma prawa żądać wynagrodzenia za roboty 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy oraz za materiały przygotowane i zamówione związane z realizacją przedmiotu umowy

3.W przypadku okoliczności z pkt 1b) i 1c) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy.
                                                                               § 13
 Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

                                                                                § 14
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo 
 Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163

 oraz przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

                                                                                § 15
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy
sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

                                                                                 § 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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